Europsky socialny fond

TERMOVIZIA

VYUZITIE TERMOVIZIE

v najroznejsich oblastiach

Stavebnictvo

- Lokalizacia tepelnych unikov
NedostatoCne Unik tepla cez

Obytny dom za denného svetla. zatepleny stit. okno.

S v o . - V infraCervenej oblasti su zrejme
Denny snimok sluzi na indentifikaciu.
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DalSie ukazky - 40
teplotneho rozdelenia
v ramci obytnych budov
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Elektrotechnika

27,4°C

- zvySeny prechodovy odpor - 26
- zvyseny stratovy vykon

- vyhladavanie zamurovanych elektroinstalacii

24
| 22
| 20

| 18

16,2°C

92,7°C
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TR e == IstiC - zle dotiahnuty SpOj

11,4°C

Prehrievanie suciastky
plosneho spoja - chybné
zapojenie

-4,2°C

Priemysel

Prehliadka rotacnej pece

- revizie v priemysle

Na plasti je vidiet rozlozenie teplot



